NHS Luftschleieranlagen

SCHALTPLAN — ECW TOUCH CONTROL
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|Magnetventil (optional)

Einstellung DIP-schalter

SWi1

Keine Funktion.

Sw2

SW2-1
Standard EIN
0-10V ein- EIN
gehendes Signal
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Anschluss 230V/50Hz. (bauseitig)
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Zu Slave-Units am CONTROL-Anschluss
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(optional)

AuBensensor

(optional)

Raumsensor

(optional)
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Tiirkontakt
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Externe Freigabe

Bedienteil

BALDAUF LUFTUNG & KLIMA

Ballu GmbH

7343 Neutal, Werner von Siemensstralle 1
Tel: +43 (0)2618 20 722
www.ballu.at office@ballu.at






